
Les ventilateurs 
Centrifuges  



INTRODUCTION 
 Un ventilateur centrifuge peut être décrit comme un dispositif 

mécanique qui aide à déplacer l'air ou d'autres gaz. Le 

ventilateur ressemble habituellement à un hamster ainsi les 

mots «ventilateur» et «ventilateur de cage d'écureuil» sont 

utilisés pour se rapporter à elle. Ils augmentent la vitesse de l'air 

à l'aide d'impulseurs rotatifs. Ils utilisent l'énergie cinétique des 

roues ou de la lame rotative pour augmenter la pression du flux 

d'air / gaz qui les déplace à leur tour contre la résistance 

provoquée par les conduits. 
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1.Définition 
Les ventilateurs, soufflants et compresseurs sont des 
turbomachines servant à comprimer des fluides élastiques. 

On appelle ventilateurs des appareils de compression des fluides 
gazeux donnant des surpressions faibles ou modères, de telle 
sorte que les variations de volume du fluide puissent être 
raisonnablement négligées .tous les calculs de constructions et 
de fonctionnement peuvent alors être conduits comme s’il s’agit 
d’un liquide. 

Air-Filt presents 
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Nous pourrions énoncer les parties principales d'un ventilateur 
centrifuge typique comme: 

1. Boîtier du ventilateur. 

2. Roues. 

3. Conduit d'admission. 

4. conduit de sortie. 

5. Arbre de transmission. 

6. Mécanisme d'entraînement. 

D'autres composants peuvent également être nécessaires pour la 
construction de ventilateurs centrifuges. Ils peuvent être indiqués 
comme: roulement, dispositif de verrouillage de roue, carter de 
décharge de ventilateur, plaques d'étanchéité d'arbre etc. 

2.Conception d'un ventilateur centrifuge 
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3.Différent mécanisme d'entraînement utilisé dans 
les ventilateurs centrifuges 

 Entraînement direct: 
 

Dans cet agencement, la roue du ventilateur est directement reliée à 
l'arbre du moteur. Cela implique que la vitesse du ventilateur et celle du 
moteur deviennent identiques. L'inconvénient du procédé est que la 
vitesse du ventilateur ne peut pas être modifiée à moins que et jusqu'à 
ce que la vitesse du moteur soit réglable. 
 

 Entraînement par courroie: 
 

Dans cette méthode, l'arbre du moteur et l'arbre de la roue du 
ventilateur sont raccordés à l'aide d'un jeu de poulies. Une courroie est 
connectée qui aide à transférer l'énergie mécanique du moteur à 
l'arbre. Ici, la vitesse du ventilateur dépend principalement du rapport 
que la roue du moteur fait avec la roue du ventilateur. 

5 



4.La construction de la ventilateur centrifuge  
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Courbure vers l'avant Ventilateurs radiaux Inclinaison vers l'arrière 
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Avantages: 
• Haute pression 
• Conception simple. 
• Haute durabilité. 
• Efficacité jusqu'à 75%. 
• Grandes distances de fonctionnement. 
 

Désavantages: 
• Convient aux débits d'air faible / moyen seulement. 

a)Ventilateurs centrifuges - Ventilateurs radiaux 
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c)Ventilateurs centrifuges - inclinés vers l'arrière 

Avantages 

• Fonctionne avec l'évolution de la pression statique 

• Convient pour les services à flux élevé et forcé 

• Efficacité> 85% 

Désavantages 

• Ne convient pas aux courants d'air sales 

• Risque d'instabilité et d'érosion 
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1-Diagramme schématique du ventilateur 
centrifuge 

12 



2-L’impulseur centrifuge 
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3-Évaluation des ventilateurs et soufflantes 
Efficacité maximale ou meilleur point d'efficacité (BEP) 
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4.Niveau de puissance sonore 

Pour un ventilateur centrifuge aspirant à l'air libre, il est souhaitable 

d'adapter un pavillon bien dessiné à son ouïe d'aspiration si son 

enveloppe  

n'en comporte pas à la construction. Son grillage de protection ne 

doit pas créer de sillages importants (bruits de sirène à l'entrée de la 

roue). 
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-La comparaison entre les ventilateurs  
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 6.UTILISATIONS COMMUNES DES VENTILATEURS 
         

1.Ventilation et climatisation 

2. Service de tir forcé et induit pour chaudières 

3. Collecte de poussière 

4. Séchage et refroidissement des matériaux 

5. Tours de refroidissement 

6. Ventilation des mines et des tunnels 

7. Transport pneumatique et autres procédés industriels 
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7.La capacité et l’application  
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Conclusion 

Les ventilateurs centrifuges délivrent une faible 
quantité mais à une hauteur supérieure alors que les 
ventilateurs à flux axial délivrent une quantité plus 
importante à la tête inférieure. 
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